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Paskaidrojuma raksts

1.Vispariga dala

Siltuma punkta rekonstrukcijas projekts €kai Jekabpil, izstradats
pamatojoties uz uzdevumu projektéSanai un noslégto ligumu
Nr. 02-26-148

Siltuma punkta paredzéts esoSo siltuma mezglu demontét un ta
vieta uzstadit ripnieciski izgatavotu automatizetu siltuma mezglu ar
firmas “DANFOSS” automatiku.

Primarais siltuma nesgjs ir tidens ar parametriem 95/70°C.un
spiedienu P1=3,5atm P21,8-2,0atm no katlu majas.

Siltuma mezgla tiek sagatavots siltuma nesg&js €kas apkurei ar
parametriem 85/69°C, ka ari karstais fidens patérétaju vajadzibam.

Siltuma punkta izveidotos caurulvadus nepiecieSamais izolét ar
akmens vates ¢aulam PV - AE 40mm biezuma, kuras parklatas ar
aluminija foliju. Skér$uves akmens vates ¢aulam janosedz ar
aluminija limlentu. Pirms izolacijas uzlikSanas,caurulvadus
nepiecieSams attirit no riisas un ne tirumiem un parklat ar
pretkorozijas gruntskrasu GF- 0121.

Siltuma mezgli un caurulvadu montazu,hidraulisko parbaudi un
nodoSanu ekspluatacija veikt atbilstosi Latvijas buvnormativu,ka ar1
iekartu un materialu piegadatajs firmu prasibam.

Vienlaicigi ar siltuma mezgla rekonstrukciju, siltuma punkta ir
nepiecieSams:

- betona gridu remonts;
- kosmétiskais remonts;
- uzstadit metala durvis un metala rezgi uz loga.




Galvenie radiitaji
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Galvena komplekta darba zimejumi saraksts

Lapa Nosaukums Piezimes

SM—1 Visparejie dati,siltuma zuduma aprekins.

SM—-2 Situacijas plans.

SM—3 Siltuma mezgla principiala shema.

SM—4 Siltuma mezgla plans un grizums.

SM—5,6 | Materialu specifikacija.

Si buvprojekta SM dalas risinajumi
atbilst Latvijas buvnormativiem,
ka ari tehnisko noteikumu prsibam
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PLANS GRIEZUMS1—1

Uz ekas karsta udens apgades

sistemu 950
= Cirkulacijas caurulvads
Metala Uz ekas apkures sistemu 630 J
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saturs

Materialu specifikacija

P.k. Nosaukums Mervieniba |Daudzums| Piezimes
1 Rupnnieciski izgatavots siltummezgls,komplekta.LMP | Kompl. 1
1,1 |Plaksnu_ siltummainis apkurei HL12—36 104kw Kompl. 1
1.2 [Tas pats karstam udenim HK13-40 172kw Kompl. 1
1.5 |Digaitas varsts apkurei VM2 Gab. 1. Danfoss
1.4 |Divgaitas varsts karstam udenim VS2 Gab. 1 Danfoss
1.5 |Procesors ECL 300/c66 |v. Gab. 1 Danfoss
1.6 |Argaisa temperatiras sensors ESM—10 Gab. 1 Danfoss
1.7 |Apkures temperaturas sensors ESM—11 Gab. 1 Danfoss
1.8 |Karsta udens temperaturas sensors ESMU Gab. 1 Danfoss
1.9 |Motors karsto udeni requlejosam varstam AMV30 | Gab. 1 Danfoss
1.10 |Motors apkuri regulejosam AMV10 Gab. 1 Papfess
1.11|Stknis WILO TOP-S 30/10 Q=3,65m/h Kompl. 1
1.12 | Slknis WILO STAR 725/6 Q= 0,89m7h Kompl.| 1
1.13|1zpiesanas trauks ELBI ER 150 Gab. 1
1.14 | Drosibas varsts 825(4bar) Gab. 1
1.15 | Drosibas varsts ¢25(10bar) Gab. 1
1.16 |Udens daudzuma patérina meéritais Q:1,5m3/h Gab. 1
1.17 | Tas pats,Dn25 Cab. 1
1.18 | Filtrs 65 Cab. 1
1.19 |Filtrs  ©32/950 Gab. 1/2
1.20 | Filtrs $15 Gab. 1
1 21 | Ventilis ar uzgali udens izlaiSanai $25mm Gab. 4
1 292 | Ventilis atgaisosanai $15mm Gab. 4
1.25| Vienvirziena varsts 850 Gab. 1
1.26| Tas pats, 32 Gab. 1
1.27|Tas pats, 15 Gab. 1
1.28| Ventilis "NAVAL" 880 Gab. -
1.29|Tas pats, P65 Gab. 3
1.30| Tas pats, 50 Gab. 3
1.31| Tas pats, 215 Gab. 2
1.32| Lodveida krans $32 Gab. 1
1.33|Tas pats, 50 Gab. 3
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P.k. Nosaukums M&rvieniba |Daudzumd Piezimes
Manometrs ar trijvadu pagriezni 10(bar)
1.35 |Tas pats, 16(bar) Kompl. | 3
1.36 |Termometrs aizsargcaula O—1OOOC Kompl. 7
Ultraskanas siltuma meritajs ULTRAFLOW I, Kompl. 1
9 |procesors Multicalll, G=15m3/h(Konstr,D6nijo)
leliekama detala sensoram 91/2"
3 |Apkures sistemas,karsta un auksta Udens
pieslegsanas un montazas paligmaterialu Kompl. 1
komplekts
4 Caurules terauda elektrometinatas
4.1 #108x4,0 M -
4.2 ¢89x3,5 M 8
4.3 »76x3,0 M 8
4.4 P57 x3 M =
5 Caurules udens—gazes melnas
5.1 $15mm M 3
5.2 925mm M -
5.3 M =
6. Tas pats,cinkotas
6.1 232mm S
6.2 #50mm M 10
7 |zolacija PV—AE,&=40mm biezuma
7.1 $108mm M 10
7.2 $89mm M
7.3 $/0mm M
7.4 $32mm M
7.5 | Gruntslaka (2 reizes) Kqg. 8,1
7.6 | Aluminija folija M C 18
Amats | Uzvards | Paraksfs | Datums | givobjekta Ddrza iela mikrorajonos gku siltummezglu
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LPM-BALTI AS

Siltummezgla aprékins 3.15

Lrm DALLL ;
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Principiala shéma
Objekta nosaukums

SILTUMBAYNT

Siltummaina modelis
Jauda

- Caurplide
Temparattra ieeja
Temperatiira izeja
Reala prim. pl./atg temp.
Sildvirsmas parpilniba
Spiediena zudumi
Prim. kontiira siltumneséjs
Sek. kont, siltumnesgjs
Siltummaipa pilns svars
Cauruju savienojumi
KONTROLES SISTEMA
Ventilis
Izmers
kvs skaitlis
Spiediena zudumi
Caurplide
Primarie spiediena z7udumi
Procesars
SUKNI
Modelis
Caurpliide
Siikya spiediens
Motors

1zpleSanas tvertne: 1501,
Auksti iidens skaititsjs: 6,0 m3/h
Piebaroanas skaitiigjs: 1,5 m3/h
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HKL-2 2. Apkure un karstais fidens
(vienpakapju) '

Pfcd&vﬁjuma Nr. OP307274/8, Darza
4,5,6,7,8,10, Palejas 13 (J&kabpils).

KARST. UDENS APKURE
HK13-50 HL12-44
219 128
prim  sek prim  sek
3,65 3,79 4,36 4,49
70 5 95 60
18 55 69 85
1,01/17,9 1,21/69,2
93,33 13,73
19 20 19 17
Udens Udens
Udens Udens
{7 12

404025 40 50
DANFOSS DANFOSS
VM2 VM2
25 25
6.3 6.3
33,6 48,0
1,01 1,21
DANFOSS ECL 300
WILO WILO
STAR Z 25/6 TOP-S 30/10
1,14 4,49
40 62
0,43/230 1,95/230

LPM BALTT AS
K. Valdem&ra iela 57/59-25

Tel, +371 7332 258
Fox.+371 7332161



PAMATKOMPLEKTA "EL" RASEJUMU SARAKSTS

LAPA NOSAUKUMS PIEZIMES
EL-1 Visparigie dati
EL-2 Piesléguma shéma
EL-3 Plans ar elektrotikliem
EL4 Iekartu specifikacija
NORADIJUMI.

1. Tikla spriegums 380/220 V.

2. Pa=0.545 kW

3. Individualo siltuma punktu (ISP) elektroapgade paredzéta no eso$as majas sadales ar trisfazu
aktivas elektroenerdijas uzskaiti.

4. Instalaciju izpildit ar MMJ markas kabeli, atklati pa sienu.

5. Visas iekartu metaliskas dalas, kuras var nok|it zem sprieguma, zemét saskana ar eso$am normam
un izlietot elektrotiklu "O" dzislas.

- =T Visas atsauces uz iekartu, materialu un
i b jekta d = s - _— =
S'né’;‘%ﬂﬁj?:#i:;tkLawgamegm, e izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
a | = - . = v . . . v
o e onoTeGa\:rF';:am noradttas biivprojekt, liecina tikai par o
i (VErde i o) izstradajumu un iekartu kvalitates un
LEK 3105-2001 apk_alposgna_s limeni. Specifikacijas .
(sertifikata nr) * noradito iekartu un materialu nomainpa ir
662003 iesp€jama ar citam tehniski analogam
. g. . j= sz
T ) iekartam un materialiem.
Amats Uzvards Paraksts Datums | Bavobjekta Darza iela mikrorajonos &kas siltummezglu rekonstrukcija
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Nod.vad.  |N.Maksimovs}{Z 08.03 Eapias T
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S
Papr.=0.545kw
J=0.5A
- - — 1_CZ_ -
I I < MMJ 3x1,5 P=0.43kW I=1,95A Apkures
. — o ®©
I 16 | i
3C10 < MMJ 3x1,5 P=0.095kW 1=0.43A Karsta Udens
| I T 1=5m stknis
| ~L 1cs\t | MMJ 3x1,5
| I X X1, P=0.02kw Processors
! I=3m
- |
MMJ 5x1,5
T4 4
I=15m
:_ EsoSie patérétaji —l
I |
I |
I |
3C16
I <7/ L \\ |
I |
| I
I I
| |
:3X380/220V |
I_ 10-60A Wh _I\ majas sadale
— —I — esosa
majas esosais skaititajs(komun).
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; : saturs Piesleguma shéma
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7 et 03-26-1% KOMUNAL
Arhiva registracijas Nr. Stadija Marka Lapu skaits | Merogs D
TP EL-2 4 LICENCE Hr 4




MMJ 5X1.5/c.25
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MJ BX1. .
N MMJ BX1.5/¢.25
[
[T ]
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Materialu un iekartu nosaukums un tehniskais Iek. tips Mérvien. o
Nr. : _ - Daudz. Piezimes
raksturojums, rupnica-izgatavotaja dok.apz. nosauk.
1 L 2 3 4 5 6
1 Sadale ar autom.slédzi 3C10 uz ievada un S-2
linjjas autom. 1C6" - 2gab.; 1C2 - 1gab. 12mod.IP44 gab. 1
2| Kabelis ar vara dzislam 5x1,5mm > MMJ m 15
3 | Kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm > MM) m 13
4 Plastmasas caurule @ 25mm m 10
5 Automatiskais slédzis 3C16 gab. 1 uzstadit esods sadala
Amats Uzvards | Paraksts | Datums :g::m Darza iela mikrorajonos &kas siltummezglu rekonstrukdija
Jékabpili,Darza iela,7
A Lapas
Proj. T.Gavrilova|_sAf— 08,03 saturs Tekartu specifikacija _
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