a, Riga, LvV-1012, talr.7364317, fakss 7376920, e-mail:kproject@ baltia.net

Registracijas Nr. 000300537, Brivibas iela 148

Licence Nr. 4,

SIA “Jékabpils siltums”
000300777

Jékabpili, Nameja iela 4a

02 -26 - 148

Siltuma mezgla rekonstrukcija Jéekabpili,
K. Skaubisa, 20

TEHNISKAlS' PROJEKTS

N. Maksimovs

N. Maksimovs

J. Andrejeva

RIGA - 2003




Paskaidrojuma raksts

1.Vispariga dala

Siltuma punkta rekonstrukcijas projekts skai Jekabpili, izstradats
pamatojoties uz uzdevumu projektésanai un noslégto ligumu
Nr. 02-26-148

Siltuma punkta paredzets esodo siltuma mezglu demontét un ta
vieta uzstadit rupnieciski izgatavotu automatizetu siltuma mezglu ar
firmas “DANFOSS” automatiku.Rupnieciski jizgatavoto
siltummezglu jamonte saskana ar telpas gabaﬁtiem,ieprieké
saskanojot ar to izgatavotajiem.

Primarais siltuma nesgjs ir Gidens ar parametriem 95/70°C.un
spiedienu P1=3,5atm P21,8-2,0atm no katlu majas.

Giltuma mezgla tiek sagatavots siltuma neséjs ekas apkurei ar
parametriem 85/69°C, ka arT karstais tdens patérétaju vaj adzibam.

Siltuma punkta izveidotos caurulvadus nepiecie$amais izolet ar
akmens vates aulam PV - AE 40mm biezuma, kuras parklatas ar
aluminija foliju. Skersuves akmens vates taulam janosedz ar
aluminija limlentu. Pirms izolacijas uzlik¥anas,caurujvadus
nepiecieSams attirit no risas un ne tirumiem un parklat ar
pretkorozijas gruntskrasu GF- 0121.

Siltuma mezgli un caurujvadu montazu,hidraulisko parbaudi un
nodoganu ekspluatacija veikt atbilstosi Latvijas buvnormativu,ka arl
iekartu un materidlu piegadatajs firmu prasibam.

Vienlaicigi ar siltuma mezgla rekonstrukciju, siltuma punkta ir
nepiecieSams:

- betona gridu remonts;

_ aizmurét sienu ar kiegeliem un paredzet durvju ailu;
. kosmétiskais remonts;

_  uzstadit metala durvis un metala rezgi uz loga.



Galvenie radiitaji

e Ara Siltuma slodze, kW
. Nosaukums gaisa 2 =y Karstd Gdens - Piezimes

P.k t°C Apkurai | Vedinasana epgade Kopa

1. Skaubisa iela 20 —25 232 S 219 | 451
Galvena komplekta darba zimejumi saraksts

Lapa Nosaukums Piezimes

SM—1 Visparejie dati,siltuma zuduma aprekins.

SM-2 Situacijas plans.

SM—-3 Siltuma mezgla principiala shema.

SM—4 Siltuma mezgla plans un grizums.

SM—5,6 | Materialu specifikacija.

atbilst Latvijas buvnormativiem,
ka ari tehnisko noteikumu prsibam
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N. Maksimovs
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Visas atsauces uz iekartu, ma—
terialu un izstradajumi izgatavotaju
firmam, kuras noraditas buvproek—
ta ,liecina tikai par so izstradaju—
mu un iekartu kvalitates un
apkalposanas limeni. Specifikacijas
noradito iekartu un materialu
nomaina ir iespejama ar citam
tehniski analogam iekartam un
materialiem.
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SITUACIJAS PLANS

Agaisa temperatura sensors
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Argaisa temp.sensors

Sensors ESMU

ESM—10

HK13-50 *

Uz karsta udens apgadi

l

Rupnieciski izgatavots

sitummezgls ’

1. Siltuma mezgla caurulvadu augstakajos punktos jauzstada ventili
_atgaisosanai,zemadkajos—udens izlaisanai.

2. Udens izlaisanas ventilus savienot sava starpa un novirzit uz eso—
So kanalizaciju.

¢ 50
Procesors i i F
ECL 300/c66 | ;
, W2 Suknis Lodveida krans #50
STAR Z 25/6 rijtrs @32 No karstd Udens apgades
Vienvirz.varsts P 32
¢ 32
Procesors l Lodveida krdans 932
. $25
N4 bar)igens daud = o
€ns daudzuma No auksta udenvada
Pater.meritdjs Du32 ?50 /
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; | XX v ,
Naval @10 Filtrs 2100 X | Siknis Naval 865
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“ . e —
A F i .
z drejiem siltumtikliem L o Filtrs 265 No ekas apkure
¢ 108x4 Naval 465 '. Plaksnu siltumimndinis ®76x3

apkurei

HLZ2=38 .

“uz esoso kanalizaciju -

Naval ¢25 Udens daudzuma Naval @25

\ Pater.méritajs g=1,5m/h
I
/Filtrs 825

izpiesanas troqk

AR

nosauku

Vienvirz.varsts - ELBIERE 25 // L
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PLANS

No(Uz) argjiem siltumtikliem

T1 T2 8108x4
. lzplesanas trauks
Allg /ERE25O
€sosdqfs
- —
T
- Siltumenelrgijuos paterina
/UZSkoutes mezgls
s | g |-/
N '/ Uz~ékas |kafstd| ddens apgades
— Sistemu [85(
8 (>
> 5 s T Cirkulgcilas | cagrujvads
5 e 632
2 il R No auksta|udensvada
o /:, 50 50
elbo

aizmuret ar kiegeliem
Paredzet durvis aile
metala durvis

Rupnieciski izgatavotai

siltummezgls

No ekas apkures sistemas

P76x%x3,5
z ekas apkures sistemu
76%x3,5 .-
B0, Piezimes.

Individuala rupnieciski izgatavota siltuma mezgla modulu,
noslegamaturas,filtru,siltumenergijas skaititaja,izpiesanas
trauka un sadales kolektoru izvietosanu siltuma  punktd
precizet montazas gaitd,ieverojot siltuma punkta
principialas shemas prasibas.

Rupnieciski izgatavoto siltummezglu jamonte saskana ar
telpas gabaritiem,ieprieks saskanot ar to izgatavotajem.

CRIEZUMST -1

Uz ekas karsta udens apgades
sistemu 850

No ekas apkures sistemas
?@76x3,5

Uz ekas apkures sistemu
$/76x3,5

Cirkulacijas caurulvads
832

-

No auksta udensvada
$50

No(Uz) arejiem siltumtikliem
T 12 ¢108x4

No(Uz) arejiem siltumtikliem

T 12  @108x4 i\

I 1

izmeru precizét
montaZas gaita

lzpleSanas trauks
ERE250
Rupnieciski izgatavotais
silftummezgls

Rupnieciski izgatavota
SM pieslegsana siltumtiklam

Siltuma enerdijas
meritajs’ ULTRAFLOWII™

g=25m:7h o

No &rgjiem siltumtikliem T1 pieslegsana
$108x4,0 T rupnieciski

' izgatavotajam

siltummezglam

T2 pieslegsana

L . o rupnieciski
Uz arejiem siltumtikliem izgatavotajam
$108x4,0 12 siltummezglam
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P.k Nosaukums M&rvieniba |Daudzums| Piezimes

1 RUpnnieciski izgatavots siltummezgls,komplekta.LMP | Kompl. 1

1,1 |Plaksnu siltummainis apkurei HL2—38 232kw Kompl. 1

1.2 |Tas pats karstam udenim HK13—50 219kw Kompl. 1

1.3 |Digaitas varsts apkurei VM2 Gab. 1 Danfoss

1.4 |Divgaitas varsts karstam udenim VM2 Gab. 1 Danfoss

1.5 |Procesors ECL 300/c66 |v. Gab. 1 Danfoss

1.6 |Argaisa temperatiras sensors ESM—10 Gab. 1 Danfoss

1.7 |Apkures temperaturas sensors ESM—11 Gab. 1 bgnfoss

1.8 |Karsta udens temperaturas sensors ESMU Gab. 1 Danfoss

1.9 |Motors karsto udeni regulejoSam varstam AMV30 | Gab. 1 Danfoss

1.10 |Motors apkuri regulejoSam AMV20 Gab. 1 Deanfoss

1.11 |Suknis WILO TOP-S 40/10 Q= 8,15m3/h Kompl. 1

1.12 [Suknis WILO TOP Z 25/6 Q= 1,14m%h Kompl. 1

1.13 |lzpiesanas trauks ELBlI ERE 250 Gab. 1

1.14 |Drosibas varsts 925(4bar) Gab. 1

1.15 | Drosibas varsts 825(10bar) Gab. 1

1.16 |Udens daudzuma patérina maritais Q=1,5m7h Gab. 1

1.17 | Tas pats,Dn25 Gab. 1

1.18|Filtrs $65/8100 Gab. 1/1

1.19 |Filtrs  ©50/932 Gab. 1/1

1.20 |Filtrs 925 Gab. 1

1 21 | Ventilis ar uzgali udens izlaiSanai $25mm Gab. 4

1.29 | Ventilis atgaisosanai $15mm Gab. 4

1.25| Vienvirziena varsts 250 Gab. 1

1.26| Tas pats, 052 Gab. 1

1.27 | Tas pats, $25 Gab. 1

1.28 | Ventilis "NAVAL” 100 Gab. 2

1.29 | Tas pats, 265 Gab. 4

1.30 | Tas pats, 240 Gab. -

1.31| Tas pats, $25 Gab. 2

1.32|Lodveida krans 932 Gab. 1

1.33|Tas pats, 50 Gab. 3

Amats | Uzvards |Paraksts | Datums | gavobjekta Ddrza iela mikrorajonos eku siltummezglu

7, nossukams rekonstrukcija Jekabpili. ~ Krasta iela 63
E:j::vgd. Tr:;rs;::: ////E:" ot A Materialu specifikacija
| R Lt Pettiora V| 03-26-143 KOMUNAL
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J.Andrejevo

P k. Nosaukums Mérvieniba |Daudzumd Piezimes
1.34 |Manornetrs ar trijvadu pagriezni 10(bar) Kompl. | 7
1.35 |Tas pats, 16(bar) Kompl. | 3
1.36 |Termometrs aizsargéaula 0—100 C Kompl. 7
Ultraskanas siltuma meritajs ULTRAFLOW I, Kompl. 1
2 |procesors Multicalll, G=15m3/h(Konstr,D6nijo)
leliekama detala sensoram g1/2"
3 |Apkures sistemas,karsta un auksta udens
pieslegdéanas un montaZas paligmaterialu Kompl. 1
komplekts
4 Caurules terauda elektrometinatas
4.1 108x4,0 M 10
4.2 #89x3,5 M —
4.3 @76x3,0 M 6
4.4 P57x3 M —
5 Caurules udens—gazes melnas
5 1 ®15mm M _
5.2 $25mm M 9
5.3 M _
6. Tas pats,cinkotas
6.1 232mm M 4
6.2 $50mm M 8
7  lzolacija PV—AE,&=40mm biezuma
7.1 $108mm M 10
7.9 $250mm M 8
7.3 $p70mm M 6
7.4 $32mm M 4
7.5 | Gruntslaka (2 reizes) Kqg. 8,1
7.6 | Aluminija folija M £ 18
Amats | Uzvards |Paraksts | Datums | Bavobjekta Darza iela mikrorajonos eku siltummezglu
/ “ nosaukums \rekonstrukeija Jékabpill. Skaubisa iela 20
L %//5/ | Materidlu specifikacija
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13:05 FAX +371 7332261 LPM BALTI AS
LPM BALTT AS Siltummezgla aprekins 3.15 25.07.2003
Principiala shéma FIECLA2 2. ikpenres tirs Jersvilfs figlens
(vienpakapju)

Objekta nosaukims Siéegjg'sgll;r)'rja Nr. OP307274/9, K.Skaubi3a 20
SILTUMMAINI

KARST. UDENS APKURE
Siltummaiga modelis HK13-50 HL2-38
Jauda kW] 219 232

prim  sek prim  sek

Caurplude [m3/h] 3,65 3,79 7,82 8,15
Temparatlira ieeja [eC] 70 5 95 60
Temperatiira izeja [°C] 18 55 69 85
Reala prim. pl./atg.temp. fl/s/°C1] 1,01/17,9 2,17/68,8
Sildvirsmas parpilnTba [%6] 93,33 19,25
Spiediena zudumi [kPa] 19 20 18 17
Prim. kontiira siltumnesgjs : Udens Udens
Sek. kont. siltumnesgjs : Udens Udens
Siltummaina pilns svars [kgl 17 24
Cauru]u savienojurni [DN] 65 40 40 25 50 50
KONTROLES SISTEMA DANFOSS DANFOSS
Ventilis 3 N4\ VM2
Jzmeérs [DN] 25 32
kvs skaitlis [m3/h] 6,3 10
Spiediena zodutni [kPa] 33,6 61,1
Caurplade [V/s] 1,01 2,17
Primdrie spiediena zudumi [kPa]:80
Procesors DANFOSS ECL 300
SUKNI WILO WILO
Modelis : STAR Z 25/6 TOP-5 40/10
Caurpliide [m3/k] 1,14 815
Stikga spiediens [kPa] 40 62
Motors [A/V] 0,43/230 1,20/400

Izpleands tverme: 250L
Avukstz iidens skaititajs: 6,0 m3/h
PiebaroZanas skaititajs: 1,5 m3/h

LPM BALTI A8
K. ValdernAm iele 57/59-25

Tel +371 7332 258
Fax_+3717 332 261




PAMATKOMPLEKTA "EL" RASEJUMU SARAKSTS

LAPA NOSAUKUMS PIEZIMES
EL-1 s Visparigie dati
EL-2 Piesléguma shéma
EL-3 Plans ar elektrotikliem
EL-4 Iekartu specifikacija
NORADIJUMLI.

1. Tikla spriegums 380/220 V.

2. Pa=0.835kW

3. Individualo siltuma punktu (ISP) elektroapgade paredzéta no eso3as majas sadales ar trisfazu
aktivas elektroenergijas uzskaiti.

4. Instalaciju izpildit ar MMJ markas kabeli, atklati pa sienu.

5. Visas iekartu metaliskas dajas, kuras var nokliit zem sprieguma, zemét saskana ar eso$am normam
un izlietot elektrotiklu "O" dzislas.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un
Si bivprojekta EL dalas . i 2 o _
. isinajum attTet Lotvjas Binomativr, izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
i tei 3 = = P - e . 5 % v
o arriennsio "?‘G?:r?;;iam noraditas buvprojekta, liecina tikai par So
e e e i i ) izstradajumu un iekartu kvalitates un
LEK 3105-2001 apkaipo3anas limeni. Specifikacijas
(sertiikata ) noradito iekartu un materialu nomaina ir
L iesp&jama ar citam tehniski analogam
08.2003 g. v - —
s S iekartam un materialiem.
Amats Uzvards Paraksts Datums | Bivobjeka Darza iela mikrorajonos &kas siltummezglu rekonstrukcija
g " Jékabpili,Skaubisa iela ,20
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S

Papr.=0.835kwW
J=1.5A
[ 36 . |
| ~ t | MMJ 5x1,5 P=0.72kW I=1.2A APkures
| o I 1=5m {’\D stknis
1
[ 3cw0 | MMJ 3x1,5 P=0.095kW I=0.43A @ Karsta udens
I \t 1C6 | 1=3m saknis
| ~d_ | n|4M3J 3x1,5 P=0.02kW N frosoessors
L _J =m
MMJ 5x1,5/c.25 ,
BT TS
1=15m
majas kapnu telpas apg-s
S R _: 1
(e ]

w
/‘Q
(o))

- T T T

P

3x380/220v

| 5(85)A

MMJ 5x1,5/c.25

Sakara ar to,ka majas sadale ar" komunalo
skaititaju atrodas nepiejama vieta to
paredz&ts parnest (precizét pirms montazas
darbu uzsakSanas).Projektd paredzéta
jaunas sadales uzstadisana.

esoSie majas patérétaji

1=20m
Amats Uzvards | Paraksts | Datums eokjeita Darza iela mikrorajonos &kas siltummezglu rekonstrukcija
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Nod.vad. | Maksimovs 4 08.03 Lapas o o
; saturs Piesléguma shéma
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Sproj.

S esos.

no eso$.apg-ma tikliem M) 5X1.5/c.25

i \ |

N | ; 60WIP44|]‘

\

pd

. S-1 proj.

Siltummezgls

Sadalu S un S-1 izvietoSanu
precizét pirms darbu uzsakSanas

Atats Uzuints Pagalsts Ratums :g::::':; Darza iela mikrorajonos €kas siltummezglu rekonstrukdija
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N Materialu un iekartu nosaukums un tehniskais Iek. tips Mérvien. Lo
™| raksturojums, rapnica-izgatavotaja dok.apz. | nosauk. | Daudz. Plezimes
1 2 3 4 5 6
1 Sadale S ar autom.slédzi 3C20 uz ievada un S
linijas autom. 3C16" - 1gab.; 3C6 - 1gab.;1C2 -1gab.; |24mod.IP55 | gab. 1
1C6-1gab.;skaititajs 380/220v,5(85)A-1gab.
2 Sadale S-1 ar autom.slédzi 3C10 uz ievada un S-1
linjjas autom. 1C6" - 1gab.; 3C6 - 1gab.;1C2 -1gab. |12mod.IP44 gab. 1
3 | Kabelis ar vara dzislam 5x1,5mm?> MM) m 40
4 | Kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm?> MMJ m 6
5 | Plastmasas caurule @& 25mm m 40
6 Gaismas kermenis ar kvelspuldzi lidz 100W,220V,1P44 gab. 1
7 | Slédzis 1-poligs 10A,220V,1P44 gab. 1
8 | Pazemenog3ais transformators 220/36V,1P44 gab. 1
alll Uzvards Paraksts D :g:::{::; Darza iela mikroIajono; €kas siltummezglu rekonstrukdija
Jékabpili,Skaubisa iela ,20
Vi Lapas
Proj. T.Gavrilova |97~ |  0s.03 saturs lekartu specifikacija
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