SPIEDIENA STARPIBAS REGULATORS
Kvs=6.3m*/h DN20

PROCESORS REGULEJO3AIS VARSTS AR
TZPILDMEHANISMU VRG3-20 (Kv-6.3)
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PROGRAMMAS REGULATORS ARGAISA TEMPERATURAS
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r
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NORADDIUMI:

SIL KO IEKARTU, NOSLE URAS, SKATTITAJA UN IZPLESANAS TRAUKA IZVIETOSANU
SILTUMPUNKTA PRECIZET MONTAZAS GATTA, IEVERQJOT SILTUMPUNKTA PRINCIPIALAS SHEMAS
PRASII

BAS.

ATGAISOSNAI NEPIECIESAMO ARMATORU IZVIETOT SILTUMMEZGLA AUGSTAKAJOS PUNKTOS, BET ODENS
IZLAIDET - ZEMAKAJOS PUNKTOS.

ESMU o~ TEMPERATIRAS SENSORS.

85 kw

IZLAIDE

KARSTA UDENS SKATTITAIS
g

APKURES UDENS NO APKURES SISTEMAS
SICTUMMAINIS OHCS0/50EE DN50
SUKNIS UPS 40-60/2F m
D50
G=2.9m3m

NO AUKSTA ODENS APGADES
DN32

\__VIENVIRZIENA VARSTS

DN25

KARSTA ODENS CIRKULACLIAS
SOKNIS UPS 25-408

LODVEIDA KRANS
DN25

KARSTA UDENS CIRKULACIIA
DN25

SILTUMTIKLU REKONSTRUKCTJA JEKABPILT 14/2008
CELTNIEKU IELAS RAJONA M
Stadlfa | Lapa | Lapes
CELTNIEKU IELA 11a ™ 13 ‘

Parbaudija | A.Karlevica
Izstradaja |A.Stakens

SILTUMMEZGLA PRINCIPIALA SHEMA.

SIA "Bek - Konsult"




